
Technical parameters 

Раздел 3. Технические параметры Таблица 2  

292E-9Т5 

Мультиметр 

Инструкция по эксплуатации 

Реактив. 10000 имп/кВАрч 

Раздел 1. Общее описа ние 
292E/9Т5 – многофункциональный мультиметр, представляет собой

электронное измерительное устройство, разработанное для измерения всех

параметров электрической сети. Измеряемые параметры отображаются на 5

дисплеях. Устройство позволяет измерять и регулировать более 50 парамет-

ров одновременно. Прибор измеряет максимальное и минимальное фазное

напряжение (3 фазы 4-х проводная), линейное напряжение (3 фазы 3-х

проводная), ток фазы и общий ток; также обеспечивает требуемое значение

фазного и общего тока, общей активной, реактивной и  фиксируемой

мощности. Прибор имеет 4 дискретных входных канала, 2  импульсных

выходных канала, канал связи RS-485 и дополнительно могут добавляться 4

дискретных выходных канала или 4 выходных канала аналоговой передачи.

Мультиметр заменяет собой электрический преобразователь, измерительный

прибор с индикацией и другие комплектующие.

2 любых входа, выхода, источник, корпус＞20MΩ 

Раздел 4 Установка и подключение

4.1 Габариты и размеры отверстий Табли 3  
Раздел 2. Характеристики изделия

Таблица 1 

4.2 Способ установки
Сделайте в приборной панели отверстие в соответствии с размерами прибора,
вставьте в него прибор, вставьте фиксаторы и затяните их.
4.3 Расположение контактов и функции прибора. 
（Примечание: Если данная схема не соответствует приведенной на корпусе
прибора, используйте схему на самом приборе).  

292E-9Т5 
Прим.: имп. выход = имп.
порт активной и реактивной
мощности; вход DI - 4-х
канальный
дисккретный вход-
ной порт;     
O UT1～OUT4  общие
порты 4-х канального
дискретного выхода или
4-х канального 
передающего выхода
(опции) которые
эффективны после
установки
функционального модуля.  
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Тип
 Габариты     
4-х канальный

передающий

выход

4-х канальный
выход с
перекл. знач.

Интерфейс

RS4 85 

2 - х
канальный
имп. выход

292E-9T5 96×96 Нет Нет Да Да Нет 

292E-9S5  96×96 Нет Да Да Да Да 

292E-9D5 96×96 Да Нет Да Да Да 

Габариты Габариты панели Габариты корпуса Габариты отверстия

W H W H D W H 

96×96 квадр. 96 96 91 91 100 92 92 

Вход

Сеть 3-ф 3-х провод., 3-ф 4-х провод.

Напряжение

Ном. значения ~ 57.7В、100В、220В、380В 

Перегрузка Длительн： 1.2 крат.  мгнов.：2 крат./30с 

Потребление ＜1ВА(каждая фаза) 

Сопротивление ＞500кΩ 

Ток

Ном. значения  ~  1A、5A 

Перегрузка Длительн：1 .2 крат.   мгнов： 20 крат. /1с 

Сопротивление ＜20мΩ(каждая фаза) 

Частота 45～65 Гц 

Выход 

Электроэнергия

Режим выхода 
2-х канал. имп. выход с откр. коллект. 
и оптич. связью

Имп. константа
Актив. 10000 имп./кВтч 

Пуск 

Ном. напряжение, частота и
COS=1.0, когда ток нагрузки
0.001In возможен запуск и постоян-
ное измерение электроэнергии

Сброс 

При115% номинального напряжения на
входе транзисторов и отсутствии тока в
цепи, прибор не ведет подсчет импу-
льсов.

Связь

Режим выхода RS485 

Протокол MO DBUS_RTU 

Скорость передачи 1200、2400、4800、9600 

Аналог.
входы

Кол-во каналов 4 канала

Режим выхода 0～20мA、4～20мA программируемые

Нагруз. способн. ≤400Ω 

Дискретные
входы

Кол-во каналов 4 канала

Режим выхода Нормально открытый контакт реле

Контакты ~ 240В/1A 

Дискретные входы 4 сухих контакта

Дисплей Светодиодный дисплей 

Точность
измерения

Напряжение, ток ±（0.5%FS+1 цифра） 

Актив, реактив., фиксир-я мощность ±（0.5%FS+1 цифра） 

Частота ±0.1Гц 

Коэф. мощности ±0.01PF 

Актив. энергия ±0.5% 

Реактив. энергия ±2.0% 

Питание 
Пределы ~/=  85～264В

Потребление ＜5ВА 

Безопасость     Выдержив.
напряжение

Вход и источник ＞2кВ 50 Гц/1мин 

Вход и выход ＞1кВ 50 Гц/1мин 

Выход и источник ＞2кВ 50 Гц/1мин 

Сопротив. изоляции

Окр. среда

Температура 
Эксплуатация：－10～50℃

Хранение：－25～70℃ 

Влажность ≤85% Отн. влажн.，без росы и агресив. газов

Высота над уров. моря ≤3000м

4-х канальный
вход с перекл.
знач.



● Ток каждой фазы (A)  и общий ток(ΣA ): IA、IB、 IC 、ΣA 

● Активная мощность каждой фазы (W ) и общая активная мощность（ΣW） : PA 、P B、
● Реактивная мощность каждой фазы (var) и общая реактивная мощность  (Σ var): QA 、Q B、QC 、Qt(Σv ar) 

● Полная мощность каждой фазы и общая полная мощность (ΣVA ): SA 、SB、SC、 St(ΣVA) 

● Коэффициент мощности каждой фазы (cosφ) : PFA 、P FB、PFC 

● Общая активная мощность (Wh): I-A E( Wh)、 E-A E(-W h) 

● Общая реактивная мощность (varh ): I-rE (varh )、E-rE(-varh )  

● Частота（Гц） :  Freq 

● Среднее значение 3-х фазного фазного напряжения (VL-N) и линейного напряжения (VL-L) : 

Averag e_PU 、Aver ag e_LU 

● Максимум и минимум фазного напряжения, ток каждой фазы и общий ток, ： 

UA max 、UBmax、UCmax、 IA max、 IBmax、 ICm ax、 U A min、 UBmin、UCmin  、 
IA min、 IBmin、 ICmin（Прим. В память записывается последний минимум и максимум） 
● Нагрузочное значение тока каждой фазы： 

D emandIa、Dem andIb、Deman dIc 

Прим.: Нагрузочное значение это среднее значение всех измеренных за цикл величинi. При изменении
среднего значения (например новое больше предыдущего) в память записывается последнее из
них.
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4.3.1 Вспомогательные комплектующие（POWER）: Диапазон напряжений основного источника
питания ~/=  85～264В.   Рекомендуется устанавливать плавкий предохранитель 1A на провод под напряжением
при использовании источника питания ~ для предотвращения повреждения прибора. Для сетей с
плохим качеством питания необходимо установить защитный разрядник и гаситель импульсов.
4.3.2 Вход сигналов подсчета электро-ии (вход I и вход U）： вход I - входной порт 3-х фазных ~
токовых сигналов, U входной порт 3-х фазных ~ сигналов напряжения. При подключении соблюдайте последовательность
фаз и полярность для избежания ошибок показаний. 
Если напряжение питания выше номинального, необходимо использовать
трансформатор и предохранитель 1A ; если ток на входе выше номинального, необходимо
использовать внешний трансформатор тока. 
При подключении и программировани прибора необходимо при-
держиваться схемы соединений. 
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Раздел 5. Программирование и использование
5.1 Описание панели K：кило  M миллионA

B

C

N 

A 

B 

C 
Коээфициет измеряемых

величин

Вход напряжения непоср.,
Вход тока непоср. 

UA    UB   UC   UN    IA*  IA     IB*   IB     I C*   IC 

Вход напряжения непоср.,
Вход тока непоср. 

UA    UB   UC   UN    IA*  IA     IB*   IB     I C*   IC 

A 

DI 
Дисплей фазы A

∑A 

M 
W 

Дисплей фазы B
A

B

C

N 

* A 

B 

C 

Дисплей фазы C L- L  Кнопка вверх

Индикация треб. значения 

Вход напряжения через трансформатор,Вход
тока через трансформатор

UA    UB   UC   UN    IA*   IA     IB*   IB      IC*   IC  

Вход напряжения через трансформатор,Вход
тока через трансформатор

UA    UB    UC   UN    IA*   IA      IB*   IB      IC*   IC  

Сред. величниа
H 

Общее значение

* * A

B

C

N  

A 

B 

C Кнопка

общего

значения 

5.2 Измеряемые параметры 
● Фазное напряжение ( VL-N） : UA、UB 、UC 

● Линейное напряжение（ VL-L） :UAB、UBC、UCA 

Вход напряжения непоср., Вход тока через
трансформатор

UA    UB   UC   UN    IA*  IA     IB*   IB     I C*   IC 

Вход напряжения непоср., Вход тока через
трансформатор

UA UB   UC   UN    IA*   IA      IB*   IB     IC*   IC 

A

B

C

N 

A 

B 

C 

Вход напряжения через трансформатор,

Вход тока непоср. 
Вход напряжения через трансформатор,

Вход тока непоср. 

4.3.3 Выход сигнала мощности: P+ импульсный выход активной мощности +, Q+

импульсный выход реактивной мощности +, P-Q - импульсные выходы активной/
реактивной мощности -. Режим выхода: выход с откр. коллектором 
и оптич. связью; напряжение откр. коллектора VCC≤48В; ток I z≤ 50м A.  При измерении
первичной энергии необходимо перемножить значения коэффициентов трансформатора тока и
напряжения для получения первичных данных.
4.3.4 ВходDI: DI1～D I4 входные порты с сухими контактами,внутри прибора есть источник
питания +5В.  

5. 3 Режимы отображения информации
5. 3.1 Выбор текущего параметра, который будет отображаться на дисплее, V L_N、 A、Σ A

、W、 var、V A、cosΦ、Wh、va rh 、VL_L осуществляется с помощью кнопок вверх и вниз,
режим отображения: окно A отображает параметры фазы A, окно B отображает параметры
фазыB, окно  C отображает параметры фазы C （кроме ΣA、W h и v arh） , как показано на рисунке
1: 

k  На рисунке：

ток фазы A -IA=5.000A；

ток фазы B - IB=5.001A； 

ток фазы C - IC=4.999A； 

∑ A 

COM
7 M 
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5 Вход с сухими контактами Рисунок 1: ток каждой фазы 
(Если горят индикаторы VL- N или W и т.п., это означает, что текущий параметр -
напряжение, активная мощность фазы и т.д. 

Для отображения общего тока （ΣA ）используется окно С, в окне А отображается текущее
состояние дискретных входов. Как показано на рисунке 2, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й разряды
соответствуют 1-му, 2-му, 3-му и 4-му входному каналу. “ 0”означает, что контакт
разомкнут ,“1” - замкнут； 
Окно В отображает текущее состояние дискретных выходов. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й разряды
соответствуют 1-му, 2-му, 3-му и 4-му выходному каналу. “ 0” значает, что контакт
разомкнут ,“1” - замкнут； 

4
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4.3 45 Дискретный выход или аналоговый передающий выход（OUT1～OUT4） : поддерживает
4-х канальный дискретный выход или 4-х канальный аналоговый передающий выход
(необходимо добавить соответствующие модули), но только один из двух. При установке модулей
дискретных выходов , OUT1～OUT4 соответствуют сигнализации или дискретным выходам  1～4. Состояние
выхода контролируется PC и соответствующий выход сигнализации необходимо выставить
на oFF. При установке модулей аналоговых передающих выходов , OUT1～OUT4 соответствуют передаю-
щим выходам 1～4. 

4.3.6 RS485 

Прибор поддерживает интерфейс связи RS485 и протокол MODB US_RT U (см. приложение) . Одно-
временно в одну линию могут быть подключены до 32-х приборов. Каждый из них должен
иметь свой уникальный адрес. Для соединения необходимо использовать экранированный скрученный
многожильный провод с медным сердечником и диаметром не менее 0.5мм. Линия связи должна находиться как
можно дальше от высоковольтных линий и другого борудования с высоким электромагнитным излучением,
максимальная длина кабелей 1200 м . Примеры соединений приведены ниже. 

На рисунке： 

1-й и 3-й дискретные входы
(4321) замкнуты, остальные разо-
мкнуты；2-й и 3-й дискретные
выходы (4321) замкнуты, oстальные
разомкнуты；
Общий ток: TI = 14.99A； 

L 1           L 2          L 3  

A  

var 

Рисунок 2: Общий ток и состояние дискретных входов и выходов.

В режиме отображения активной（Wh）  и реактивной мощности （varh） ,  в  о к н е  A

высвечивается знак электроэнергии, в окнах B and C отображаются параметры
электроэнергии. Как показано на рисунках 3 и 4,  окно C соответствует тысячам, сотням, десяткам
единиц, окно B  - миллионам, сотням тысяч, десяткам тысяч.
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∑
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Кнопка сред. значения
Кнопка вниз 

Кнопка установки 
Индикация мин. знач-я 

Индикация макс. знач-я 

PC, Pt (ΣW)



Прим.: 1. Значения параметров диапазона выходов сигнализации и передающих выходов выражены 
в процентах от выбранного диапазона измерений электроэнергии. 

2. Разница возврата сигнализации выражена в процентах от выбранного диапазона 
измерений электроэнергии; единицы времени запаздывания выхода сигн-ции - секунды. 

  3. При изменении диапазона измерения входного напряжения или тока нужно отключить питание 
прибора, затем снова включить его. 

9 

Рисунок 7:  Нагрузочное значение тока 
(если горит индикатор а, отображается нагрузочное значение 
тока каждой фазы)

Кнопка вверх  ：в режиме отображения измерений  , эта кнопка используется для 
переключения между VL _L и V L_ N; в режиме программирования используется для увеличения 
значения параметра или входа в следующее меню; 

между  VL _N и VL _L; в режиме программирования используется для уменьшенния значения 
параметра или входа в предыдущее меню ;  

Кнопка среднего значения ：в режиме отображения измерений  , эта кнопка используется
для переключения между VL _N и Hz，в режиме программирования используется для возврата в 
предыдущее меню без сохранения изменений. Возврат в режим отображения парам етров с 
сохранением параметров. 

Кнопка общего значения：в режиме отображения измерений  , эта кнопка используется 
для переключения между ΣW иΣVA  

для переключения между  максимальным, минимальным, нагрузочным и текущим значением. При 
нажатии кнопки в течение 2с прибор предлагает ввести код программирования “codE”. В режиме 
программирования используется для возврата в предыдущее меню . Если в течение 60с не была 
нажата ни одна кнопка, будет совершен переход в режим отображения измерений.
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L1         L2          L 3  
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5.4 Меню мультиметра и обозначения
В режиме программирования используется 5-ти уровневая иерархия меню прибора: 
установка（SEt), вход （inP),  коммуникация （Conn）выход сигнализации (AL), ана-
логовые выходы（SEnd). Символы светодиодного дисплея приведены в таблице 
ниже.

На рису нке: 
Положительн ая 
активная  мощность 
W h=23.596 кВтч

∑ A                     
На рису нке: Положительная 
реактивная мощность 
varh=23.596 кВАрч 

Таблица 5  var 

VA 

параметра 

Рисунок 4: Положительная ре-
активная мощность 
(если в окне А отображается  E-rE, 

то мощность отрицательная) 

Рисунок 3: Положительная 
активная мощность 
(если в окне А отображается  E-AE, 

то мощность отрицательная) 

5.3.2  Нажатием клавиши общей величины можно выбрать параметр, который будет 
отображаться в окне общих величинΣW, Σvar илиΣVA   ，как показано на рисунке 5: 

при нажатии кнопки " S ET". 

k 

M 

V L -N  

V L - L  

Hz 

На рисунке: Общая 
активная мощность 
Pt=3.300 кВт 

k 

M 

∑W 

∑v ar 

∑ V  A   

Рисунок 5:  Общая активная мощность 
(если горит индикаторΣvar  или ΣVA, 
отображается общая реактивная или полная 
мошность) 

5.3.3 Нажатием клавиши средней величины можно выбрать параметр, который будет 
отображаться в окне средних величин: VL_N, VL_L или частота，как показано на рисунке 
6: На рисунке: 

Сред. значение 3-х фазного фазного 
напряжения Average_PU=2 20.0 В 

k 

M  

VL -  N    

VL -   L    

Hz 

k 

M  

∑W 

∑var 

∑VA 

Рисунок 6:  Среденее значение напряжения 
(если горит индикатор VL-L  or Hz, отобра-
жается линенйное напряжение или частота.) 

5.3.4  Для отображения максимального, минимального или нагрузочного значения надо по-
следовательно нажимать кнопку нагрузочного значения. Если прибор находится в режиме 
обработки собранной информации, то будут отображаться одно за другим ммсксимальное, мини 
-мальное или нагрузочное значения. если нет, будут отображаться текущие значения параметров.

1～9999 
(Первичное значение/вторичное)

7 

На рисунке： 

Минимальный ток фазы A IAmin=2.014A； 

Минимальный ток фазы  B IBmin=2.018A； 

Минимальный ток фазы С  ICmin=2.017A； 

Минимальная общая реактивная мощность Qtmin=345var 

Прим.: запустите режим детекции максимальных и мини-

мальных значений перед тем, как вывести их.  

A ∑ A  

∑v ar 

M  L  

Рисунок 6:  Минимальный ток каждой фа зы 
(если горит индикатор VL - Nили ΣA, отображается минимум напряжения 
или общего тока, если горит индикатор H, отображается максимум)

На рисунке：

Нагрузочное значение тока
k 

D emandIa D emandIb    D emandIc  =15.09 кA； 

k VL - N  

Прим.: Выждете по меньшей мере один нагру-
зочный цикл после включения. 

∑W                   H        
S et  

0:  oFF （нет передачи） 

L1         L2          L 3  

VL - N  

A
 

M  DIG IT A L ∑ A     

W            M U  LTI ME TE R 

k 
   

va r  

M
VA 

k
W h  

M
var h  

VL - L  

M  VL - L  

Hz 

k 
M  ∑v ar                          L  

∑V A                
M  

1-й уровень 
меню

2-й уровень 
меню

3-й уровень 
меню

Значение
Описание

/ 
Предлагает ввести код программирования " cod E", 
только правильный код дает возможность 
войти в режим программирования

0～50 Установка коэф. цифров. фильтрации FiLt 

0～9999 Изменение пароля codE（Заводская уставка 0） 

1～60 Цикл нагрузки 
（Единицы: мин.，по умолчанию 15 мин.） 

Пуск режима детекции максимума и минимума  

Обнуление значения нагрузки при нажа-
тии кнопки " S ET". 

Обнуление данных об электроэнергии при нажатии 
кнопки " S ET"  

Выбор входной сети nEt 
0：n3.3 3-ф 3-проводная 
1：n3.4 3-ф 4-проводная 

Диапазон измерения напряже-
ния U 0：57.7В 

1：100В 
2：220В 
3：380В

1～9999 Усатновка коэф. трансформации трансформатора напряжения 
"Pt" （Первичное значение/вторичное） 

Диапазон измерения тока A     
0：1A        1：5A 

Усатновка коэф. трансформации трансформатора тока"Ct"   

1～247 Установка адреса Rs485 "Addr" 

Выбор скорости передачи "bAud" 

0：oFF передача закрыта
1：1200 

2：2400 

3：4800 

4：9600 

См. таблицу 6  Выбор первого канала выхода сигнализации "A L1P"

-10.0～120.0 
Уст-ка нижнего предела диап-на 1-го каналавыхода сигн-ции "AL 1L "  

-10.0～120.0 Уст-ка вернего предела диап-на 1-го канала выхода сигн-ции  "AL1 H" 

См. таблицу 6   Выбор второго канала выхода сигнализации "AL2 P" 

-10.0～120.0 Уст-ка нижнего предела диап-на 2-го канала выхода сигн-ции  "AL2L" 

-10.0～120.0 Уст-ка вернего предела диап-на 2-го канала выхода сигн-ции  "AL2H" 

Выбор третьего канала выхода сигнализации "AL3P" 

-10.0～120.0 Уст-ка нижнего предела диап-на 3-го канала выхода сигн-ции "AL3L" 

-10.0～120.0 Уст-ка вернего предела диап-на 3-го канала выхода сигн-ции "A L3H" 

Se lec t th e fo urth-channe l a larm output object "AL4P" 

-10.0～120.0 

Уст-ка нижнего предела диап-на 4-го канала выхода сигн-ции "AL4L" 

-10.0～120.0 Уст-ка вернего предела диап-на 4-го канала выхода сигн-ции "AL4H" 

0.1～50.0 Установка разницы возврата сигнализации "dF" 

0.0～600.0 Уст-ка времени запаздывания выхода сигн-ции"LAg"(Ед.:с)

Выбор первого канала передающего выхода "Sd1P" 

0.0～100.0 Уст-ка нижнего предела диап-на 1-го канала передающего выхода "Sd1L " 

0.0～100.0 Уст-ка верхнего предела диап-на 1-го канала передающего выхода "Sd1H" 

Выбор второго канала передающего выхода " Sd2 P" 

0.0～100.0 Уст-ка нижнего предела диап-на 2-го канала передающего выхода  "S  d 2 L"  

0.0～100.0 Уст-ка верхнего предела диап-на 2-го канала передающего выхода "Sd2H"

Выбор третьего канала передающего выхода "Sd3P" 

0.0～100.0 Уст-ка нижнего предела диап-на 3-го канала передающего выхода "S d3L" 

0.0～100.0 Уст-ка верхнего предела диап-на 3-го канала передающего выхода "S d3 H "  

Выбор четвертого канала передающего выхода "Sd4P" 

0.0～100.0 Уст-ка нижнего предела диап-на 4-го канала передающего выхода "Sd4L" 

0.0～100.0 Уст-ка верхнего предела диап-на 4-го канала передающего выхода "Sd 4H"

Выбор характ-к передающего выхода "S dt"：

1: 0 －20мA 

2：4－20мA 

L 1          L2           L 3  

V L -N  

k 
A 

M 

W 

k 

M 

k Wh 

M varh 

V L - L  

L 1          L2           L 3  

V L -N  

k 
A 

M 

∑
A  

W k

var 
M 

VA 

k Wh  

M varh 

V L - 

L  

5.4 Функции кнопок

��Кнопка нагрузочного значения：в режиме отображения измерений  , эта кнопка используется 

��Кнопка вниз  ：в режиме отображения измерений  , эта кнопка используется для переключения

См. таблицу 6   

См. таблицу 6   

См. таблицу 6   

См. таблицу 6   

См. таблицу 6   

См. таблицу 6   

Уст-ка нижнего предела диап-на 4-го канала выхода сигн-ции "AL3L" 

Выбор четвертого канала выхода сигнализации "AL4P"



5.6 Дополнительное описание установок параметров сигнализации и передачи.
Значение верхнего и нижнего предела диапазона сигнализации и передачи 
выражены в процентах от выбранного диапазона измерения электроэнергии. 
Например, расчетная формула для AL1L: 
Значение параметра AL1L= Значение электрической величины, соответствующей 
нижнему пределу сигнализации/диапазон измерений × 100 (Прим.: не подходит 
для частоты) 
Значение параметра AL1 L= (Значение частоты, соответствующей нижнему пре-
делу сигнализации - нижний предел измерения частоты)/диапазон измерений × 100 
(Прим.: только для частоты) ; Диапазоны измерений всех электрических величин 
приведены в таблице ниже:
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